150010211

AIB-VINCOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk ¢ ‘
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING L2 N, = Ty

Maatschappelijke zetel: André Drouartiaan, 29 - B-1160 Brussel /—' JelDizr Z /YR hd
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166
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O AV Charleroi :Tel.: (071) 344900 O AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
O AV Gent 1 Tel.: (09) 244 77 11 0 AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81
Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk : VERSLAG nr: ﬁ 245 / é S &0 / €. B st
Naam, Voornaam: Kgéa/&‘fﬁéﬁé’dﬁ Lid nr: S L Ontvangstbewijs nr:
BTAPES oo bopisin oo ibtsnscsigiigebion o B Installatie: Naam: (54222, 29K0 1.~
of identiteitskaartny: ... &L oot FLLA Bl Yo AQTES: o V””ﬂf”/sf AL ...
SHTOOMUEVEIANCIEN T oo /‘ CRENIATLST. BATN de [)/'4//9 /ygf
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....................................................... SRS S Eigenaar of aangestelde: TBl e S it
Meter nr: //Vé%‘/% stand: J/¢F Naam, Voornaam: ... /794, 6. 4/ 4 714345,
Wijze van meting: O dag - I tweevoudig - O nachttarief - F¥s =5 | I NS B SO e eI P S
.................................................................... Aanvrager: ...
Type van bezoek: B 270 0 271 0 276 AREl Aard installatie: M Nieuwe 0O Uitbreiding O Wijziging O Bestaande O Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschritten van: i AREl.art. 86 0O 8 08 09 0OARAB OTR. 0O Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van Z (7¢,, V, AC, Bescherming aansluiting: R A TYPE: Bt

Orisehnving dansiiting: wscmusbossinme s Kabeltype: ... .. Doorsnede: X . mm?
Voeding hoofdbord: .......4...... X Ae..... mm? Aantal borden: .....7........... Aantal eindstroombanen: 7.

Type aardelekirode: ... Loy ... Spreidingsweerstand: é’ .......................... Ohms Algemeen isolatieniveau: ),«g/ M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(‘s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit
verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.................. | l AL

De hoofddifferentieel was - werd - (%I - gelood. Z
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden voor . s W 4 L4 / A yvenals voor de ingebruikname van aanzienlijke
wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkrlng

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISC! STALLATI@ IS9HET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAGMET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

L ——
INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de. nummers-zie Reerzijde]

De installatie moet VOOr v opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het ; eten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de
vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moe aste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven
van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor of goederen.

Bijlagen: . - QM direkteur-generaal
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