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Proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische
laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: 23/1/2018.......ccccvvvvvnnn. ; Type v/d lokalen: [ Woning [] Appartement []
Aard installatie: [ nieuw [ uvitbreiding ] tijdelijke [ werfkast [

Fundering gebouw véér — na 1.10.1981

Elektrische installatie voor - na 1.10.1981 ; Met - Zonder BA4/BA5 ; AREI artikel/ X186 [087 [088 [O...............
Aansluiting: Spanning: 230 ....... V ; Bescherming v/d aansluiting:40 ....... A ; Type en In alg. schakelaar: ADS 2P40-0,3....... A
Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4X10............... mm2 ; Aardverbindingssysteem: TT = ....oooiiiiiiiiiennnns
Type aardelektrode: (Jlus B pen O .ooiviiiieiiieiinnnnn. ; Aardspreidingsweerstand: 18 ........ Ohm

Aantal borden: 1............. Aantal stroombanen: 15...... ; Algemeen isolatieniveau: 10 ........ M Ohm

Beschrijving: X Zie schema’s in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40....... A 300 mA Natte ruimten: 40 A 30 mA
Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: I 270 [ ..oooovvvvvvivnnns

en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

¥ [0 de geinstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de
respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
[0 de geinstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit. ‘ Visum van DNB:
De elektrische installatie voldoet — - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting -werd-verzegeld.

De ééndraad- en situatieschema’s werden voor gezien ondertekend. DALUM: s .
I:_I Een aanVL’n!end bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden DE AGENT-ONDERZOEKER
uitgevoerd VOOr .....ovvviieriiiaiinianinians

Naam + handtekening
(X De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk ..23/1/2043 ............ ' Jonathan VAN DESSEL

alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke
uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden
tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en
alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde
installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of
goederen.
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