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Algemene gegevens elektrische installatie :
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Metingen - testen - controles - verzegeling :
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)(ﬁechtstreekse aanraking‘Q,Onrechtstreekse aanraking ] 6 Montage | O Toestellen | Qﬁaterieel I I>/doorsnede | O Schema'’s
ﬂardingsweerstand: ........... Q | Q/Algemeen isolatieniveau : ............. MQ | O Controle foutlus I ﬁardingscontinu'fteit O Test diff.

Differentieelstroominrichting : O was verzegeld O werd verzegeld O werd niet verzegeld A Kkan niet verzegeld worden
Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
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Besluit(en) :
O De nieuwe installatie voldoet oldoet niet aan het ARELI
De bestaande installatie vyet voldoetni aan het AREI.
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- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte Mijziging €

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarb 0

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installétie ¥a
O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. la-geval van twijfel over de veiligheid van deze
elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle
maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle-
bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de
Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




